
（仮称）公立東濃中部医療センター売店整備・運営事業 質疑回答
番号 資 料 名 該当箇所 質疑事項 回  答

1 平面図
空調機は売店スペース単独で操作できますでしょう
か。建物一括空調でしょうか。

売店用の空調機は事業者による設置となり、単独での
操作が可能です。

2 平面図
閉店時間中に商品配送を受ける為、冷蔵保管庫が必要
になります。設置スペース及び電源を確保したいと考
えておりますが、問題ありませんでしょうか。

売店スペース内で計画して下さい。
電源については、別途配布する資料を参考にしてくだ
さい。

3 平面図
冷蔵機を設置するにあたり、室外機の設置が必要にな
ります。設置スペースの確保は可能でしょうか。幅８m
×奥行１ｍ

薬局東側に室外機置場を確保しています。

4 平面図

ファストフーズ（揚げ物商材）を展開したいと考えて
おりますが、フライヤー調理は可能でしょうか。ま
た、換気扇で臭気を出すのは問題ないでしょうか。※
玄関横であるため

フライヤー調理は可能です。
換気扇で臭気を出すことは問題ありません。ただし、
換気扇排気口は売店南側（玄関横）ではなく、薬局東
側を想定してください。

5 平面図
給排水など、基礎工事部分については竣工前にご相談
させて頂きたいと考えておりますが、可能でしょう
か。

別途配布する資料を参考の上、計画してください。

6 実施要領 P1 3(2)

令和3年〜5年度の参加資格に登録されている事業者が
対象と認識しますが、本件におきましては、新規参入
事業者として参加することはできないでしょうか。

本プロポーザル参加申込時点で 3(2)に記載する名簿に
登録されていれば、参加できます。登録手続きは随時
受け付けておりますので、詳細な手続きは電話等によ
り組合事務局へお問い合わせ下さい。
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7 実施要領 P2（3）

スケルトン渡しとありますが、廊下・エントランスと
の間の間仕切り壁・パーテーション等は、本体工事で
施工でしょうか？
施工の場合、仕様をご教示お願い致します。

お見込みのとおりです。
別途配布する資料を参考にしてください。

8 実施要領 P2（3）

内装の設計・施工会社については、事業者にて選定と
考えてよろしいでしょうか？
各設備について指定会社への発注等が必要になります
か？

お見込みのとおりです。
各設備については、別途配布する資料を参考にしてく
ださい。

9 実施要領 P2（3）
設備(電気・給排水)の一次施工（区画内までの取出し）
は本体工事で施工と考えて良いでしょうか？

お見込みのとおりです。

10 別紙1 P2 3(2)
売店内の防災設備工事、法令による換気設備について
は、本体の設計・施工と考えてよろしいでしょうか？

別途配布する資料を参考にしてください。

11 別紙1 P2 4(3)

売店内に電気式フライヤーを設置して、揚げ物の提供
を実施することは可能でしょうか？
また、フライヤーの排気ダクトの設置は可能でしょう
か？
取出しの口径・容量等についてもご教示お願い致しま
す。

No.4の質疑回答のとおりです。

取出しについては、計画上必要となる口径・容量等に
てご対応ください。

12 別紙1 P2 4(3)
カップコーヒー等のテイクアウトできる飲料を販売す
ることは可能でしょうか。

可能です。
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13 別紙3 売店
売店部分について、1/100程度の平面図を頂けないで
しょうか？

別途配布する資料を参考にしてください。

14 別紙3 売店
天井高、床面からスラブ下までの高さをご教示お願い
致します。

別途配布する資料を参考にしてください。
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